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SN 24 TMS

230 VAC 
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TV 1xx DCW
®
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SVP 4xxx

TMS + TE 3x

Adresse 1

I/O-Modul

TE 3x

Out 1 = Voralarm

Out 2 = Hauptalarm

Out 3 = Nottaster betätigt

Out 4 = TV verriegelt / entriegelt

In 1 = Kurzzeitentriegelung

In 2 = Langzeitentriegelung

In 3 = Dauerentriegelung

In 4 = verriegeln

24 V DC, 23 mA

Anschluß DCW-Bus

Adresse 4

Anschluß DCW-Bus

gelb
rosa / grau

violett

GND

rot

rot / blau

schwarz

blau

+12 VDC

weiß

SVP - A 600/1000

Verdrahtung SVP 4xxx/6xxx

zusätzliche Verdrahtung SVP 6xxx

TMS + SVP 4xxx / 6xxx

®I/O-Modul DCW

®I/O-Modul DCW


