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128 100 #
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S1

I - Y (ST) Y 4 x 2 x 0,8
Kabel geschützt verlegen
Lay cable protected

Parameter setup

Ab TMS-Firmware V3.3 nicht mehr notwendig!

4 x 2 x 0,8

TL-S ®DCW
TL-S TMS 2

N L1

230 VAC 
+/-10%

24 VDC 
Imax = 1A

SN 24 TMS

ON

S1 / S2 = Komponentenadresse
               Device address

Schalter 2
Switch 2

1      2 

0      0
1      0
0      1
1      1

S1 / S
S1 / S

Adresse
Address

  

1
2
3
4


