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PRÜFZEUGNIS Nr. 120003972.20-02 
  1. Ausfertigung 

Auftraggeber 

DORMA GmbH und Co. KG 
Dorma Platz 1 

D-58256 Ennepetal  

Auftragsdatum: 06.12.2011 

Eingang der Probe: 14.12.2011 

Datum der Prüfung: 14.12.2011 bis 
14.03.2012 

Auftrag 

Prüfung von Türschließmitteln mit kontrolliertem Schließablauf für Feuer- und Rauchschutztüren 
nach DIN EN 1154: 2003-04 (Deutsche Fassung EN 1154:1996+A1:2002). 

Beschreibung der Proben 

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf „DORMA ITS 96 FL“, mit einstellbarer Schließkraft, 
einstellbarem Endschlag, Gleitschiene G96 N20 bzw. G96 N und Schmiede- bzw. Stanzhebel und 
Freilauffunktion.  Die Montage der Türschließer erfolgt gemäß Anlagen 1-4 und 9-13. 

Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse 

Siehe Prüfbericht Nr. 120003972.20-01. 

Beurteilung der Prüfergebnisse und Klassifizierung 

Die Türschließmitteln mit kontrolliertem Schließablauf „DORMA ITS 96 FL“ entsprechen der  
DIN EN 1154: 2003-04 und sind gem. Abs. 4 wie folgt zu klassifizieren: 

 Montageart Klassifizierungsschlüssel 

DORMA  ITS 96 FL Normalmontage gemäß Anlage 
1 bis 4 und 9 bis 13 3 8 6 

3 
1 1 4 

Dortmund, den 25.04.2012 
Im Auftrag 

 
 
 
 
 
 
H.Jansen 
Leiter der Prüfstelle 

 

 
 
Th. Meinks 
Technischer Amtsinspektor 
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